Prueba Hidradlica

Presién de Prueba

N/A

N2  15.982
INFORME DE I.N.D
HOJA lde2
CISTERNA DE ABASTECIMIENTO
PROCEDIMIENTO: PO 31 X | [CLIENTE: CAM SRL FECHA 02 10 | 2024
PRACTICA DEL CLIENTE I:I N2 PARTE 3.440 LUGAR DE INSPECCION: | BASE CLIENTE |
MARCA: SAYI MODELO: | - CAPACIDAD: |  25000LTS |
INTERNO: CL 86 DOMINIO: | AG 271 OR VIGENCIA: | 12 MESES |
Inspeccién a metal limpio: Arenado |:| Limpieza Mecanica El
Inspeccién con Ultrasonido Falla |:| Espesor IZ'
Inspeccién por Particulas Mag. Hamedas |:| Secas IZ'
Prueba de Estanqueidad Si |:| No El

Aprobacion segun procedimiento N2 PO 31 ASME VIl

Sl

EQUIPO UTILIZADO N° DE SERIE / LOTE N° DE CERTIFICADO F. CALIBRACION F. DE VENCIMIENTO
LAMPARA uv 9296 NO APLICA CALIBRACION INT. -
YUGO 303 NO APLICA CALIBRACION INT. -
EQUIPO UT 202000541986 47942 22/11/2023 22/11/2024
BOBINA AC-DC 17052908 06299 08/05/2020 08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO GM 064 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
MED. INT. LUZ V 070801317 50934 18/03/2024 18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV AC 49723 50935 18/03/2024 18/03/2025
PARTICULAS S/H 2101005648 NO APLICA jun-2021 jun-2026
MASA PATRON 864 45944 1/8/2023 1/8/2028

r
2 NO
DESCRIPCION APTO
APTO
| Deteccion de Fisuras [ x | |
| Estado de Cuerpo | | X | |
| Estado de Casquete | | X | |

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

PRECINTO N2 |

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACION
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Ne 15.982
INFORME DE I.N.D
HOJA 2de?2
CISTERNA DE ABASTECIMIENTO
PROCEDIMIENTO:  PO31 | X ||CLIENTE: CAM SRL FECHA | 02 | 10 | 2024
PRACTICA DEL CLIENTE |:| Ne PARTE 3.440 LUGAR DE INSPECCION: | BASE CLIENTE
1
8 2
7 3
6 4q
5
MEDICION DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm
PUNTO CASQUETE A CASQUETE B s1 s2 s3 s4 ESPESOR
MINIMO
1 6,7 6,6 6,4 6,5 6,4 6,6 6,4
2 6,5 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,4
3 6,5 6,5 6,4 6,6 6,5 6,6 6,4
4 6,5 6,5 6,4 6,4 6,5 6,5 6,4
5 6,4 6,4 6,3 6,4 6,6 6,6 6,3
6 6,4 6,4 6,3 6,5 6,5 6,6 6,3
7 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,6 6,4
8 6,6 6,4 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4
9 6,7 6,3 6,4 6,4 6,6 6,6 6,4
| /% N
R ! .
I
MARCA | TORMECAN |
CAPACIDAD |  65TONELADAS |
N2 IDENT. | #86-1 |
DIAMETRO | @ 50,9 mm |
APROBADO st | x |NO| |
z -
PRECINTO N@ |
FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
ILLAAHUGO GASTON
Op.MIIUS. PM. LP
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACION FIRMA - ACLARACION
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